


         โครงการกอสรางอาคารรัฐสภาแหงใหม มีระบบบำบัดน้ำเสีย โดยมีกำหนดใหบริษัทที่ปรึกษาบริหาร

โครงการ CAMA จัดนำสง ขอมูลระบบบำบัดน้ำเสียและการทำงานของอุปกรณตางๆ ของระบบบำบัดน้ำเสีย

อาคารรัฐสภาแหงใหม ตามแบบ ทส. 2 ของกรมควบคุมมลพิษของทุกเดือนใหกับสำนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 

เพื่อดำเนินการตอไป มีการตรวจสอบและรวบรวมเปนที่เรียบรอยแลว

โดยมีการบำบัดน้ำเสีย และนำทั้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ไปใชตอ ดังนี้
1. ใชในระบบรดน้ำตนไมภายนอกอาคาร

2. ใชกับระบบ Cooling Tower ของระบบปรับอากาศ

3. ปลอยลงระบบระบายน้ำสาธารณะ (ปจจุบันยังไมมีการปลอยสูระบบระบายน้ำสาธารณะ)

การจัดการน้ำเสีย ของอาคารรัฐสภา (เกียกกาย)
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา





มาตรการบ ารุงรักษาถงัดักไขมันของส านักรายงานการประชุมและชวเลข 
 

* * * * * * * * * * * * * * * 

๑. รุ่น ระบบการท างาน ส่วนประกอบของถังดักไขมัน 

    ๑.๑ รุ่น : ถังดักไขมัน ยี่ห้อ DOS รุ่น GT-06/BK-15L 

 

 

 

 

 

 

 

 ๑.๒ ระบบการท างานของถังดักไขมัน 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ๑.๓ ส่วนประกอบของถังดักไขมัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒. มาตรการการบ ารุงรักษาถังดักไขมัน 

มาตรการการบ ารุงรักษาถังดักไขมัน 
ของส านักรายงานการประชุมและชวเลข 

 

************************************ 

 

ล าดับ การบ ารุงรกัษา ผู้รับผดิชอบ 

๑. ท าความสะอาดตะแกรงดกัเศษอาหาร 
๑.๑) น าเศษอาหารและขยะออกจากตะแกรงดักเศษอาหาร  
เพื่อไม่ให้เศษอาหารอดุดนัในตะแกรง 
๑.๒) ลา้งท าความสะอาดตะแกรงดักเศษอาหาร เพ่ือไมใ่ห้เกิด 
การสะสมของเชื้อโรค 
 

แม่บ้าน   ด าเนินการ 

พรพิมล/นนทพร ตรวจสอบ 

 
๒. ท าความสะอาดถังดักไขมัน 

๒.๑) ตักไขมนัออกจากถักดกัไขมัน 
๒.๒) ระบายน้ าออกจากท่อหรือถังดกัไขมัน 
๒.๓) ลา้งท าความสะอาดถังดักไขมนั 
๒.๔) ลา้งท าความสะอาดและก าจดัตะกอนก้นถังดักไขมัน  
โดยถอดฝาเกลียวทีก่้นถังแลว้ใช้น าฉีดท าความสะอาด 

แม่บ้าน   ด าเนินการ 

พรพิมล/นนทพร ตรวจสอบ 

 

      

 





ภาพการตักคราบไขมันและทำความสะอาดถังดักไขมัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตั้งถังดักไขมนับริเวณอ่างล้างจานในห้องครัวของสำนกัฯ 

 

แม่บ้านฯ ทำหน้าทีท่ำหน้าที่ในการทำความสะอาดตะแกรงดักเศษอาหารและทำความสะอาดถังดักไขมัน 
ตามแผนและมาตรรการที่กำหนดไว ้



 คณะทำงาน หมวด ๔ ควบคุมดูแลและบนัทึกการตักคราบไขมัน  
รวมทั้งตรวจสอบอุปกรณ์และท่อน้ำมิให้เกดิการรั่วไหล 




