
ติดตั้งอุปกรณดับเพลิง 
กลุ่มตรวจสอบภายใน 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



ระบบสัญญาณแจ้งเตือนเหตุฉกุเฉินกลุ่มตรวจสอบภายใน 
 

ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม ้ จ านวน หน่วย สถานที ่ จุดตั้ง 
1. อุปรณต์รวจจับควัน 
 

7 ชุด ชั้น 1  - ห้องผู้บงัคับบัญชากลุ่ม 
ตรวจสอบภายใน (1) 
- พ้ืนที่ท างาน (2) 
- ห้องประชุม (1) 
- ห้องจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ ์(1) 
- ห้องถา่ยเอกสาร (1) 
- ห้องครัว (1) 

2. สปริงเกอรด์ับเพลิง 
 
 
 
 
 
 

25 ชุด ชั้น 1  - ห้องผู้บงัคับบัญชากลุ่ม 
ตรวจสอบภายใน (5) 
- พ้ืนที่ท างาน (10) 
- ห้องประชุม (6) 
- ห้องจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ ์(1) 
- ห้องถา่ยเอกสาร (1) 
- ห้องครัว (2) 

3. อุปกกรณ์แจง้เหตุเพลิงไหม้ดว้ย
มือกด 
 
 
 
 
 

1 ชุด ชั้น 1  - หน้าประตูห้องครัว (1) 

4. อุปกรณ์สง่สัญญาณด้วยเสียงและ
แสง 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 ชุด ชั้น 1  - พ้ืนที่ท างาน (1) 
- ห้องประชุม (1) 



ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม ้ จ านวน หน่วย สถานที ่ จุดตั้ง 
5. อุปกรณเ์ปดิประตฉูุกเฉนิ 
 
 
 
 
 
 

1 ชุด ชั้น 1  - ประตูทางออกกลุม่ตรวจสอบ
ภายใน 

6. ไฟส่องทาง 
 
 
 
 

1 ชุด ชั้น 1  - ประตูทางออกกลุม่ตรวจสอบ
ภายใน 

 
 
 
 
 
 

จุดตดิตั้งและจ านวนถังดับเพลิงของกลุ่มตรวจสอบภายใน 
 

ล าดับ ชนิด แบบ ขนาดและลกัษณะ จุดตดิตั้ง จ านวน สภาพการใช้การ 
1 ถังดบัเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง  

(Dry Chemical) 
หน้าประตหู้องประชมุ
กลุ่มตรวจสอบภภายใน 

1 ด ี

 
 
 
 
 


